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E Estintore 9 kg. a polvere 34A-233B-C omologato

Via d'uscita in orizzontale

Illuminazione di emergenza conforme

Uscita di sicurezza dotata di dispositivi di apertura manuali
conformi al DM 03/11/2004 (la larghezza indicata va intesa
come netta a porte aperte)

a norme UNI 1838

IG Interruttore Generale

Porta tagliafuoco REI 120

Raggi d'azione Naspi

Attacco motopompa in pozzetto a norme UNI 10779

SICUREZZA

USCITA DI
INTERRUTTORE

GENERALE

FUMARE

VIETATO 

D'ACCESSO

DIVIETO 

VVF

MOTOPOMPA

ATTACCO

Tubazione antincendio in polietilene interrato PN16

Percorso di esodo

Cassetta idrante UNI 45 conforme a norma UNI 671-2
con manichetta da 25,00 ml

PULSANTE DI

ALLARME

Sirena di allarme antincendio a norme UNI 9795

Pulsante d'allarme antincendio a norme UNI 9795

Tubazione antincendio in acciaio zincato a vista

idrante sottosuolo UNI 70 conforme a norma UNI 9485

UNI 70 L 25 ml. e lancia UNI 70 a getto frazionato
Cassetta con rubinetto idrante UNI 70 manichetta

INTERCETTAZIONE

VALVOLA

ANTINCENDIO

Valvola intercettazione antincendio

INTERCETTAZIONE

VALVOLA

GAS
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Via d'uscita verso il basso

Rivelatore di fumo puntiforme a norme UNI 9795

Evacuatore di fumo e calore dim. 100x250 cm
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IGa 60.000 cmq
e aerazione pari
sistema di autochiusura
portone dotato di
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Rivelatori di fumo lineari R
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A PREVENZIONE INCENDI
NUOVO SILOS SOGGETTO
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+0,00

Estintore 5 kg. a CO2 89B-C omologatoE1

E

5-10m

TUBAZIONE ANTINCENDIO ESISTENTE Ø125

TUBAZIONE ANTINCENDIO ESISTENTE Ø125
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PRECEDENTI VALUTAZIONI PROGETTO ANTINCENDIO
VEDI PROGETTO ALLEGATO ALLE

PRECEDENTI VALUTAZIONI PROGETTO ANTINCENDIO
VEDI PROGETTO ALLEGATO ALLE

PIANTA PIANO TERRA

5-10m
Ø90
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0PERMANENTE DI 2 MQ
AERAZIONE

PIANTA QUOTA 5.00

E

ZONE SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI

E
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"SOPPALCO IN CARPENTERIA METALLICA"

SOPPALCO IMPIANTI

mq 419.01

PIANTA SOPPALCO QUOTA 4.15 m
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"SOPPALCO IN CARPENTERIA METALLICA"
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CORRIDOIO PER LOCALE

MATERIE PRIME
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SPOGLIATOIO

DONNA

mq 61.41 (85.34 con disimp. docce)
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MAGAZZINO

MATERIE

PRIME

mq 2032.41
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locale quadri

mq 55.14

locale trasformatori

mq 78.87
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TETTOIA

mq 124.65

LOCALE TECNICO

m² 67.75LOCALE TECNICO

m² 94,07

CENTRALE TERMICA

mq 152.65

LOCALE FORNI

mq 1881.66

MAGAZZINO PRODOTTO FINITO

mq 2718.64

SPEDIZIONE/RICEVIMENTO

PRODOTTO CONFEZIONATO

mq 1000,24
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BANCALI/AREA DI STOCCAGGIO
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COPERTURA PIANA

ufficio open space
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DISIMPEGNO

mq 15.75
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Valvola impianto a diluvio

Impianto Aspirazione

Buca scarico cereali (grani e farine)
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Autocisterna

Porta tagliafuoco EI 30
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CALDAIA 1

MAGAZZINO MATERIE PRIME IN SACCHI COMPATTABILE IN ACCIAIO

SILOS IN ACCIAIO MATERIE PRIME MISCELATE
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Estrusore sul soppalco

Estrusore sul soppalco
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Estrusore sul soppalco
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