
VERDE PUBBLICO DI CESSIONE

SERVITU' DI PASSAGGIO

USCITA DI

SICUREZZA

INV1

INV2

INV9

INV4 INV5

INV6

INV7

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

EQP

QMT4

TR5

QFV
UPS

KWh

DL

940

840

EQPEQPEQPEQPEQPEQP

EQPEQPEQPEQPEQPEQP

INV8

INV3

17618

S=3751 mq

1500

1311

~800

R100019
40

10
60

1940

1940

CABINA ELETTRICA 4
E LOCALE QUADRI

RECINZIONE IN PROGETTO

RECINZIONE IN PROGETTO

RECINZIONE IN PROGETTO

RE
CI

NZ
IO

NE
 IN

 P
RO

GE
TT

O

RECINZIONE IN PROGETTO

RE
CI

NZ
IO

NE
 IN

 P
RO

GE
TT

O

RECINZIONE IN PROGETTO

CAMPO FOTOVOLTAICO

C
AN

AL
ET

TA
 D

I I
R

R
IG

AZ
IO

N
E 

IN
 C

LS

C
AN

AL
ET

TA
 D

I I
R

R
IG

AZ
IO

N
E 

IN
 C

LS

C
AN

AL
ET

TA
 D

I I
R

R
IG

AZ
IO

N
E 

IN
 C

LS

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

R
EC

IN
ZI

O
N

E 
IN

 R
ET

E 
M

ET
AL

LI
C

A 
ES

IS
TE

N
TE

R
EC

IN
ZI

O
N

E 
IN

 R
ET

E 
M

ET
AL

LI
C

A 
ES

IS
TE

N
TE

R
EC

IN
ZI

O
N

E 
IN

 R
ET

E 
M

ET
AL

LI
C

A 
ES

IS
TE

N
TE

RECINZIONE IN RETE METALLICA ESISTENTE
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IMPIANTO INDUSTRIALE FORNACE DI FOSDONODO soc. coop.

INGRESSO

(Zone D.9 - Grandi Impianti industriali "M1" - Art.79)

Rispetto indici urbanistici 

Indici urbanistici del P.R.G.

SC esistente (Vedi Relazione tecnica CILA 5674 del 09/03/2020) = 10999.11 mq

SF = 32465 mq  (12834 + 8862 + 10769)

SC = 32465 mq x 0.65 mq/mq = 21102.25 mq (max costruibile)

VERIFICA INDICI URBANISTICI LOTTO A

UF = 0.65 mq/mq di SC

PERMEABILITA'
IN DEROGA IN RIFERIMENTO A RICHIESTE CTR PER GRANDI RISCHI
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EDIFICIO ESISTENTE
"NUOVO DEPOSITO"

(Zone D.9 - Grandi Impianti Industriali "M2" - Art.79)

Rispetto indici urbanistici 

Indici urbanistici del P.R.G.

SC esistente Mappali 15-427-430-433-303-390 = 283.18 mq

SF = 67908 mq

SC max = 29751 mq

VERIFICA INDICI URBANISTICI LOTTO B

UT = 0.40 mq/mq di ST

SC totale = 6148.54 mq - 283.18 mq + 2494,58 mq = 8359,94 mq
SC rimanente = 29751 mq - 8359,94 mq = 21391.06 mq 

CALCOLO PARCHEGGI IN RIFERIMENTO ALLA SU IN PROGETTO
Parcheggi P1+P3 =  1 p.a. / 65 mq di SU

Parcheggi P1+P3 richiesti (SU maggiorata per eventuali futuri ampliamenti)= 3380 mq / 65 mq = 52 P.A. 

SU in progetto 

PERMEABILITA'
Sf min = 15% della SF non coperta dai fabbricati = (67908 -910.34 -291.60-255.30) x 15% = 9968 mq

Parcheggi P3 di pertinenza previsti = 26 P.A.
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PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
(Scala 1:500)

P

Parcheggi P1 uso pubblico previsti = 26 P.A.  

Parcheggi P2 pubblici richiesti = 1875 mq

SC esistente Mappali 17-429-432 = 5865.36 mq
SC esistente TOTALE = 6148.54 mq

ST = 74378 mq

Sf in progetto > 9968 mq 

Parcheggi P2 pubblici realizzati = 1890 mq

LEGENDA

PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE

P
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LIMITE DI INTERVENTO

PARCHEGGI P1

PARCHEGGI P2 = 1.890 mq (AREA DI
CESSIONE)

Serbatoi alcool =               1037,34 mq
Baie di carico =                   291,60 mq
Tettoia pesa =                     255,30 mq 
Edificio zona ingresso =      910,34 mq
Totale SU in progetto =    2494,58 mq    < 3380 mq (SU maggiorata per eventuali futuri ampliamenti)

SC demolita = 283.18 mq

ANTINCENDIO

N.B.: Il dimensionamento dei P1+P3 è stato calcolato su una SU più alta rispetto a quella di progetto
in modo tale da aver già ottemperato a tale indice in caso di futuri ampliamenti di SU. 
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PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

VERDE PUBBLICO DI CESSIONE = 3.751 mq
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RECINZIONE IN PROGETTO
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ESTRATTO DI MAPPA CON INDICAZIONE LIMITE DI PROPRIETA' E DEI LOTTI PER
LA VERIIFCA DISTINTA DEGLI INDICI URBANISTICI (Scala 1:2000)

LEGENDA

LIMITE DI INTERVENTO

LOTTO A: Proprietà SILCOMPA S.p.A. (Insediamento esistente)

LOTTO B1: Proprietà SILCOMPA S.p.A. (AMPLIAMENTO IN PROGETTO)

AREA IN CORSO DI ACQUISIZIONE

LOTTO B2: Area di proprietà Fornace di Fosdondo Soc. Coop. e in corso di
acquisizione da parte di SILCOMPA S.p.A. (AMPLIAMENTO IN PROGETTO)
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LOTTO B2
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PROGETTO

COLLABORATORE

ELABORATO

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO
DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA
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FIRMA
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DATA EMISSIONE

Via Pier Carlo Cadoppi, 14 - 42124 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 439734 - Fax +39 0522 580006
Mail: info@guidettiserri.it - Web: www.guidettiserri.it
C.F. e P.I. 01934740356

Ing. Paolo GUIDETTI

-

SILCOMPA S.p.A.
Via Fosdondo, 71/A

42015 - Correggio (RE)

Progetto "SILAGRI": Ampliamento sito produttivo
Ditta Silcompa S.p.A. da realizzare in area sita

in via Fosdondo a Correggio (RE)

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO
E VERIFICA INDICI URBANISTICI

Integrazione ARPAE
per screening

29/09/2021

1:500

P54/2020

2A29/09/21 EMISSIONE Ferrari A. Guidetti P.

03/08/22 AGGIORNAMENTO Ferrari A. Guidetti P.

25/01/23 AGGIORNAMENTO Ferrari A. Guidetti P.

02/02/23 AGGIORNAMENTO Ferrari A. Guidetti P.
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