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Firma

COMUNE DI CORREGGIO
Provincia di Reggio Emilia

SILCOMPA S.p.A. Via Fosdondo, 71/A - 42015 Correggio (RE)

PROGETTO "SILAGRI" DI FATTIBILITA' IMPIANTO ELETTRICO E MECCANICO
AL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DITTA SILCOMPA S.p.A.
AZIENDA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ALCOOL ETILICO
DI ORIGINE AGRICOLA

IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

RESPONSABILE DI PROGETTO
Per. Ind. Luca Bedini

PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
Per. Ind. Luca Bedini

Via Fosdondo, 71/A - 42015 Correggio (RE)

0 PRIMA EMISSIONE - PROGETTO PRELIMINARE 06/2021

PRELIMINARE

PROGETTAZIONE IMPIANTO MECCANICO
Per. Ind. Andrea Sacchi

DISTRIBUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - IMPIANTO DI TERRA
(scala 1:500)

LEGENDA SIMBOLI

SO
TT

OC
AM

PO
 IN

VE
RT

ER
 1

SO
TT

OC
AM

PO
 IN

VE
RT

ER
 2

SO
TT

OC
AM

PO
 IN

VE
RT

ER
 3

SO
TT

OC
AM

PO
 IN

VE
RT

ER
 4

SO
TT

OC
AM

PO
 IN

VE
RT

ER
 5

SOTTOCAMPO INVERTER 6

SOTTOCAMPO INVERTER 7

SUDDIVISIONE SOTTOCAMPI
(scala 1:500)

MODULO FOTOVOLTAICO
IN SILICIO MONOCRISTALLINO 150 CELLE 500Wp

INVERTER 100kW/400V TL
 MONTAGGIO CON STAFFE SU SISTEMA DI

 SUPPORTO MODULI A TERRA
SISTEMA DI FISSAGGIO

MODULI FOTOVOLTAICI A TERRA

KWh

DL

UPS

CONTATORE DI PRODUZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE FOTOVOLTAICO CON SPI CEI 0-16

DATA LOGGER MONITORAGGIO

UPS CONFORME CEI 0-16

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

INVERTER FOTOVOLTAICO TL 400V-100kW

MODULO FOTOVOLTAICO IN SILICIO MONOCRISTALLINO 500Wp

POZZETTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA

CAVIDOTTO INTERRATO IN PVC FLESSIBILE DOPPIA PARETE

CORDA DI RAME NUDO SEZ.35MMQ

DISPERSORE VERTICALE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE

EQP
COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE STRUTTURE DI FISSAGGIO

PULSANTE DI SGANCIO EMERGENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

IDENTIFICAZIONE DELLE ZONE OGGETTO D'INTERVENTO
VISTA AEREA

QMT4

TR5

QFV
UPS

KWh

DL

PARTICOLARE CABINA MT/BT
(scala 1:100)

DISEGNO D'INSTALLAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO 1:500 / 1:10

IE.13

21-074 IE.13
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O

CABINA

ELETTRICA 4
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S=3751 m
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DUNA IN TERRA

C

I
G

L

I
O

 
F

O

S

S

O

C

I
G

L

I
O

 
F

O

S

S

O

C

I
G

L
I
O

 
F

O

S

S

O

C

I
G

L
I
O

 
F

O

S

S

O

C

I
G

L

I
O

 
F

O

S

S

O

C

I
G

L

I
O

 
F

O

S

S

O

C
IG

L
IO

 F
O

S
S

O

C
IG

L
IO

 F
O

S
S

O

C
IG

L
IO

 F
O

S
S

O

C
IG

L
IO

 F
O

S
S

O

R
E

C
I
N

Z
I
O

N
E

 
I
N

 
R

E
T

E
 
M

E
T

A
L
L
I
C

A

R

E

C

I
N

Z

I
O

N

E

 
I
N

 
R

E

T

E

 
M

E

T

A

L

L

I
C

A

R

E

C

I
N

Z
I
O

N

E

 
I
N

 
R

E

T
E

 
M

E

T
A

L
L
I
C

A

VERDE PUBBLIC
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S=3751 m
q

DUNA IN TERRA

SOTTOCAMPO INVERTER 8

SOTTOCAMPO INVERTER 9

1 SECONDA EMISSIONE - AGGIORNAMENTO POTENZA FOTOVOLTAICO 12/2022
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