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SNAM esistente

Allaccio a Gasdotto
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Nuova tubazione corrente
a vista per collegamento
idrante eistente

Collegamento

alimentazione idrante

Allacciamento idrante
soprasuolo

Allacciamento idrante

PEHD @e160 PN16
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PEHD @e160 PN16

Collegamento tra vecchia
rete e nuovo anello VVF

PEHD @e160 PN16

Nuovo gruppo
pompaggio VVF

Reintegro alimentazione
vasca antincendio
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Vasca interrata per accumulo

acqua piovana
Capacita 30 mc
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Nuova Cabina SNAM
Dimensioni 5 [m] x 5 [m]

Ipotesi di nuovo tracciato |

ACCUMULO K2X
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PEHD @e63 PN16

Gasdotto SNAM
Tratto su aiuola perimetrale
in parallelismo cavidotto ENEL

PEHD DeT60 PNT6
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LEGENDA TUBAZIONI - RETI ESISTENTI

——————————— TUBAZIONE GAS METANO INTERRATA BASSA PRESSIONE <0,04 BAR

e — == — TUBAZIONE GAS METANO INTERRATA MEDIA PRESSIONE <0,5 BAR

——————— TUBAZIONE RETE IDRICA ALIMENTAZIONE ACQUA FREDDA INTERRATA

————————————— TUBAZIONE ANTINCENDIO INTERRATA

IDRANTE UNI 45 ESISTENTE - PROTEZIONE INTERNA FABBRICATO K2

LEGENDA TUBAZIONI - RETI DI NUOVA REALIZZAZIONE

TUBAZIONE GASDOTTO METANO SNAM

—————————— RETE INTERRATA ANTINCENDIO IN PEHD PN16

RETE ANTINCENDIO CORRENTE A VISTA IN COPERTURA IN ACCIAIO NERO
COIBENTATO E PROTETTO CON CAVO SCALDANTE ANTIGELO

——————————— RETE IDRICA ACQUA POTABILE DA ACQUEDOTTO DI NUOVA REALIZZAZIONE

m — = —. — —. = RETEIDRICA ACQUA POTABILE DA ACQUEDOTTO DI NUOVA REALIZZAZIONE
=> ALIMENTAZIONE REINTEGRO VASCA ANTINCENDIO

= = = =— = = = RETE RECUPERO ACQUA PIOVANA PER ALIMENTAZIONE RETE DUALE (CASSETTE VASI IGENICI)

TUBAZIONE GAS METANO INTERRATA BASSA PRESSIONE <0,04 BAR

TUBAZIONE GAS METANO INTERRATA MEDIA PRESSIONE <0,5 BAR

___________ RETE TUBAZIONI ANDATA/RITORNO RISCALDAMENTOQ K2X/TL

——————————— RETE INTERRATA IN PEHD ACQUA ADDOLCITA

——————— TUBAZIONE ARIA COMPRESSA

ZX% @W CAMBIO DI QUOTA (CALATE/ALZATE)

Vasca interrata per accumulo

PEHD @e63 PN16
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(ERAKOLL S.p.a SITO K2X KERAKOLL

Via dell'Artigianato 9 in Sassuolo e Fiorano Modenese (MO)
41049 Sassuolo (M0)

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
ai sensi della L.R. 4/2018
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Riconnessione a nuova

cabina del gasdotto Allacciamento
attraversante la Via Proprieta Riwal
Pedemontana

BUILDING FOR HUMANS INGEGNERIA

SEDE LEGALE

Via Galileo Galilei 220 - 41126 Modena - ltaly SEDE LEGALE

Tel. +39 059 35 65 27 Fax. +39 059 35 60 87 Via Radici in Piano n. 309 - 41043 Casinalbo di Formigine - Italy

info itecnica.it www. ica.it Tel. +39 059 512556
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