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Protocollo nr: 30544 - del 11/09/2025 - COM-BO - Comando Prov. VVF BOLOGNA
PRINCE Pratica n. 88272 Preavviso Parere Contrario

Da com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it <com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it>
A sunstore_srl@pec.it <sunstore_sri@pec.it>
Data Thursday 11 September 2025 - 11:08

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 30544 - del 11/09/2025 - COM-BO - Comando Prov. VVF BOLOGNA
PRINCE Pratica n. 88272 Preavviso Parere Contrario

Data protocollo: 11/09/2025

Protocollato da: COM-BO - Comando Prov. VVF BOLOGNA
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI
BOLOGNA
Ufficio Prevenzione incendi
com.bologna@cert.vigilfuoco.it

Pratica PI n. 88272
Rif. Prot. Richiesta n. 26376

A MASTROPIERI Giuseppe
«pec: sunstore_sri@pec.it»
«mail: permit@green-go.net»

p.c. Al Sindaco del Comune di Sala Bolognese

Oggetto:  Valutazione del Progetto relativo all’attivita sita in:
SALA BOLOGNESE SNC, 40010 Sala Bolognese

Ragione Sociale: SUNSTORE SRL
PREAVVISO DI PARERE CONTRARIO (Art. 10-bis legge 241/90)
Attivita del DPR 151/11 n.:

48.1.B  Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in g.ta > Imc
48.1.B  Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in g.ta > 1mc
48.1.B  Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.ta > 1mc
48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in g.ta > 1mc

48.1.B  Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in g.ta > 1mc

In esito all’istanza presentata con prot. n. 26376 del 01/08/2025 ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell’art.
3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all’ottenimento della valutazione del progetto relativo all’attivita citata in
oggetto, in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, trasmessi per via telematica e che co-
stituiscono parte integrante della presente nota, per quanto di competenza si riportano di seguito i motivi che compor-
tano un parere contrario sulla conformita:

P1) dalla relazione tecnica presentata in fase di valutazione progetto non si evince secondo
quali criteri il sistema di accumulo energia (BESS) sara dotato di un sistema di protezio-
ne attiva a rete di idranti, che secondo il Titolo III comma 2 delle “Linee guida per la
progettazione, realizzazione e I’esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettri-
ca“ deve essere previsto;

P2) le distanze di sicurezza esterne insistono su un terreno di cui non é chiara la destinazione
d'uso. Chiarire la tipologia di terreno in questione, le distanze e le eventuali misure poste
a compensazione dei rischi riscontrati, secondo le indicazioni del D.M. 15/07/2014-Ti-
tolo IT e della nota prot. n° 9467 del 05/06/2025.
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Prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente,
possono essere presentate per iscritto le osservazioni in merito alle motivazioni espresse dal responsabile del procedi-
mento, eventualmente corredate da documenti.

Si precisa al riguardo che non possono essere proposte nuove soluzioni progettuali in quanto una tale eventua-
lita si configura come avvio di un nuovo procedimento e pertanto si dovranno seguire le procedure previste dal DPR
151/11 e dal D.M. 07.08.2012.

I termini di cui all’art. 3 del DPR 151/11 riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione delle osserva-
zioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine sopra indicato.

1l responsabile dell’istruttoria tecnica p. Il Comandante
LORENZO ROSSI (CACIOLAI)
(firmato in forma digitale ai sensi di legge) Il Dirigente Vicario

Dott. Ing. Massimiliano Russo
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)
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